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1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

In prezentul caiet de sarcini sunt prezentate conditiile tehnice si de calitate pentru achizitionarea

serviciului de realizare a lucrarilor pentru reabilitare si punere in functiune a instalatiei de incalzire

cu sobe pe gaze naturale, din cladiri si Casa poarta, proprietatea IPROCHIM SA, situata in

Bucuresti, Calea Plevnei, nr. 137C.

2. OBLIGATIILE OPERATORULUI ECONOMIC

Lucrarile care fac obiectul acestui caiet de sarcini sunt urmatoarele :
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Proiectare instalatie de gaze :

- Modernizarea cu elemente de automatizare si siguranta a sobelor existente;
Verificare si reabilitare sobe

Verificare si curatire cosuri si canale de fum

Montaj si procurare instalatie de ardere gaze cu automatizare

Montaj instalatie de detectie

Probe functionale si punere in functiune.

3. STANDARDE SI NORME

La elaborarea proiectului cat si pe parcursul executdrii lucrdrilor de constructii—-montaj
executantului 1i revin urmétoarele obligatii:

respectarea strictd a prevederilor din prezentul caiet de sarcini;

respectarea standardelor, normelor, a cerintelor de calitate ale materialelor, precum Si a
cerintelor de calitate a executiei stabilite prin prezenta documentatie.

3.1. Standarde si norme

Ordinul 89/ 2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;

Specificatia tehnica a produsului, elaborate de producator;

SR EN ISO/ CEI 17050-1:2010 Evaluarea conformitatii. Declaratia de conformitate data de
furnizor. Partea I: Cerinte speciale;

SR EN 60335-1:2012/ A11:2015 Aparate electrice pentru uz casnic si scopuri similar. Securitate.
Partea 1: Prescriptii generale

Normativul 17/ 2011 privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor
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e SR EN 50194-1:2009 Aparatura electrica pentru detectarea gazelor combustibile din locuinte.
Partea 1: metode de incercare si cerinte de performanta

3.2. Reglementari legale

e Ordinul 156 /27.08.2020 — procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, executia,
receptia tehnica si punerea in functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale

o Legea 123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

¢ Ordinul ANRE nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;

e Ordinul ANRE nr. 179/2015 pentru aprobarea Pocedurii privind verificarile reviziile tehnice ale
instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;

e Legea 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu
defecte, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Legea 319/2006 a securitatii sanatatii in muncé, cu modificarile si completarile ulterioare;

e -HG 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si
stingere a incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

e OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile completarile ulterioare;

e Alte reglementari in domeniul gazelor natural si ISCIR.

4. DURATA NORMALA DE UTILIZARE PENTRU INSTALATIA DE DETECTIE/
SIGURANTA LA ARZATOARELE DE GAZE

Durata normala de utilizare pentru electrovane de siguranta va fi declarata de furnizor, dar nu va
fi mai mica de 8 ani.

Durata normala de utilizare pentru detectoarele de gaz va fi declarata de furnizor dar, nu va fi
mai mica de 5 ani.

5. CERINTE DE CALITATE

Prestatorul va respecta prevederile legislatiei si actelor normative in vigoare la data prestarii
serviciului.

Remedierile defectiunilor, inlocuirea elementelor defecte, efectuarea verificarilor si reviziilor
tehnice ale intalatiei de utilizare gaze naturale se executa conform Art. 339-(1) din Normele tehnice
pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate prin
Ordinul ANRE nr. 89/2018 si Procedurii privind verificarile si reviziile tehnice ale instalatiilor de
utilizare a gazelor naturale publicata in Ordinul ANRE nr. 179/2015 Art.4, de catre un ,operator
economic autorizat de catre ANRE pentru executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, detinator
de autorizatie tip EDIB, emisa conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea operatorilor
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economici care desfasoara activitati in domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui
ANRE nr. 98/2015"

Verificarea si curatirea cosurilor si canalelor de fum trebuie facuta de societati comerciale
autorizate ISCIR in acest sens.

Autorizatiile si atestarile trebuie sa fie valabile la data deschiderii/ vizualizarii ofertelor de catre
comisia de selectie si pe perioada derularii contractului. in cazul in care termenul de valabilitate a acestora
expira in timpul valabilititii ofertei sau in timpul valabilitatii contractului, ofertantul va prezenta
angajament de prelungire a autorizatiilor.

6. CERTIFICARI

Furnizorul va atasa la oferta o copie dupa Autorizatia ANRE pentru proiectare si executie instalatii
de gaze PDIB si EDIB si pentru executie instalatii electrice 0.4 kV tip B, dupa caz.

7. LUCRARI DE EXECUTAT

Reabilitarea instalatiei de incalzire va contine urmatoarele tipuri de lucrari:
7.1.Proiectare instalatie de gaze
Instalatia de gaze va fi reproiectata astfel incat sa se realizeze alimentarea cu gaze a sobelor in
conditii de siguranta pentru:
- Numar sobe: 38 bucati;

- Numar detectoare de gaze: 88.

Proiectul va contine: memoriul tehnic, schema izometrica a instalatiei de gaze, schema de principiu
de functionare a ansamblului electrovana- detector de gaze (carti tehnice, instructiuni, si documentatie
economica (lista cu cantitati de lucrari, deviz).

Furnizorul de servicii va transmite beneficiarului dosarul complet al proiectului aprobat de catre
autoritatea de reglementare.

7.2.Verificare si curatare canale de evacuare la sobe de teracota
Furnizorul de servicii va executa urmatoarele lucrari:

- Desfacere capace,

- Curatire fumuri sobe,

- Proba etanseitate si astupare capace cu pamant galben si caramida.

Remedierea sobelor de teracota gasite defecte la inspectia vizuala (cele gasite defecte la interior,
ulterior verificarii lor, nu fac obiectul prezentului caiet de sarcini si acestea vor fi semnalate beneficiarului
pentru a putea cere o oferta de reparatie).
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7.3.Curatire cosuri de fum

Furnizorul de servicii va efectua si operatiunea de curatire interioara a cosurilor de fum aferente
celor 38 sobe.

7.4.Achizitie si montaj instalatie de automatizare arzatoare

Furnizorul de servicii/ executantul lucrarii este responsabil de garantarea alegerii si aprovizionarii
elementelor de automatizare a arzatoarelor si elementelor de detectie gaze.

Numar seturi de automatizare: 38 bucati cu urmatoarea echipare:

- electrovalva de gaze de 6 (DN 150), ND, 82 detectoare de gaze de tip Wireless, 6
receivere cu rolul de a trasmite semnalul detectoarelor catre electrovalva. Receiverele sa fie
prevazute cu afisaj digital care arata numarul camerei unde s-a produs incidental;

- arzatoare automate sau sisteme de automatizare arzatoare sobe de teracota.

7.5. Transport, documente de insotire

Produsele achizitionate vor fi insotite de urmatoarele documente, care vor face parte integranta din
documentatiile care vor fi predate beneficiarului:
- Factura fiscala;
- Aviz de expeditie;
- Certificat de calitate;
- Certificat de garantie;
- Declaratia de conformitate a producatorului
- Manual de utilizare si instructiuni de montaj elaborate de producator, in limba romana.

7.6.Verificarea instalatiei existente, lucrari de remediere

Reabiliarea instalatiei de incalzire cu sobe va contine urmatoarele lucrari si servicii:

Verificare / reabilitare / reparare sobe;

Verificare si curatare cosuri de fum;
e Verificare / adaptare / reparare / conducte de gaze;
e Vopsitorie sistem de conducte gaze.

Pe parcursul operatiunilor de verificare si remediere a defectelor, prestatorul va fi insotit de
responsabilul cu derularea contractului din unitatea beneficiara care va urmari efectuarea acestora
cantitativ si calitativ.

¢l

8. PROBE, RECEPTIA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIEI

Inainte de inceperea lucrarilor de montaj, se va semna un Proces Verbal de predare-ptimire

amplasament.
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La finalizarea montarii electrovanelor si detectoarelor aferente contractorul, asistat de beneficiar,

probeaza buna functionare a echipamentului.

Se vor efectua probe de etanseitate la intreaga instalatie de gaze, probe la care va asista

reprezentantul beneficiarului.

La finalul probelor, se va semna un Proces verbal de receptie a lucrarilor.

9. CERINTE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI APARAREA IMPOTRIVA
INCENDIILOR

Personalul de executie va fi autorizat conform normelor specifice de securitatea muncii pentru
instalatiile de gaze naturale.

Inainte de inceperea lucrarilor, furnizorul de servicii va semna Conventia de de securitatea muncii =~ =
intocmita de beneficiar.

Furnizorul este responsabil de instruirea personalului propriu pentru respectarea normelor specifice
de securitatea a muncii si de siguranta la incendiu sau lucru la inaltime.

10. GARANTII

Termenul de garantie al produselor si montajului va fi de 24 luni si decurge de la data semnarii
Procesului Verbal de receptie.

Furnizorul ve remedia pe cheltuiala sa toate defectele aparute in acest interval (manopera si piese).

Prestatorul are obligatia de a remedia orice defect aparut in perioada de garantie, in maxim 24 de ore
de la prezentarea la locul defectului, prezentare care se va face in maxim 8 ore de la anuntare.

In cazul defectarii accidentale in perioada de garantie, aceasta se prelungeste cu durata remedierii —
defectiunii, fapt care se va consemna in documentele intocmite cu aceasta ocazie.

11. OFERTA

Oferta va include toate costurile legate de proiectare, executie si materialele necesare executarii
locrarilor ce fac obiectul caietului de sarcini.

Oferta va tine seama si de cheltuiala pentru obtinerea avizelor si autorizatiei de modificare a
instalatiei de gaze conform normativelor in vigoare.

Preturile vor fi exprimate in lei si se vor mentine constante pe toata perioada derularii contractului.
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12. DECONTAREA SERVICIILOR

Factura fiscala pentru decontarea lucrarilor sau serviciilor se va intocmi si transmite la beneficiar pe

baza procesului verbal de receptie si punere in functiune.

13. ANEXE

Anexa 1 - Lista cu operatiunile de remediere estimate a se executa la instalatiile de utilizare
gaze naturale;

Anexa 2 — Proces Verbal de predare amplasament;

Anexa 3 - Proces Verbal de receptie
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